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ПРОГРАММА
ч м л  пРовеДения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 
2026 -  2027 годов потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабже­
ния заключены в соответствии с жилищным законодательством, управляющих ор­

ганизации, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно­
строительных кооперативов или иных специализированных потребительских ко­
оперативов (при условии осуществления ими деятельности по управлению много­

квартирными домами), лиц, осуществляющих содержание и (или) выполняющих ра­
боты по ремонту общего имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремон­
та внутридомовои системы отопления в многоквартирном доме, председателя совета 
многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартир­

ном доме не принято решение о заключении договоров в соответствии с частью 1 
статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации, муниципального образова­
ния в случае, если способ управления многоквартирным домом не выбран или вы­

бранный способ управления не реализован

I. Общие положения

Программа проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 
2026 - 2027 годов потребителей тепловой энергии, у которых договоры теплоснабжения 
заключены в соответствии с жилищным законодательством, управляющих организаций, 
товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных ко­
оперативов или иных специализированных потребительских кооперативов (при условии 
осуществления ими деятельности по управлению много-квартирными домами), лиц. осу­
ществляющих содержание и (или) выполняющих работы по ремонту общего имущества в 
целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в 
многоквартирном доме, председателя совета многоквартирного дома в случае, если соб­
ственниками помещений в многоквартирном доме не принято решение о заключении до­
говоров в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации 
муниципального образования в случае, если способ управления многоквартирным домом 
не выбран или вы-бранныи способ управления не реализован (далее -  программа) разра-

С приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 
13.11.2024 №2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному пе­
риоду и порадка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» 
содержит информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, определяет 
права и обязанности членов комиссий по проведению оценки обеспечения готовности к 
отопительному периоду 2026-2027 годов на территории ДТМО (далее -  комиссия) в соот­
ветствии с законодательством РФ, сроки и график проведения оценки готовности и оце­
ночный лист для расчёта индекса готовности к отопительному периоду.

II. Лица, подлежащие оценке 
обеспечения готовности к отопительному периоду



Перечень лиц, в отношении которых проводится оценка обеспечения готовности к 
отопительному периоду 2026-2027 годов изложен в приложении 1 к программе.

III. Работа Комиссий

3.1. Комиссии в своей деятельности руководствуются положением о комиссиях по 
проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026 -  2027 годов, 
утверждённым постановлением администрации Дзержинско-Тасеевского муниципального 
округа от 10.06.2026 №944 «О создании комиссий по проведению оценки обеспечения го­
товности к отопительному периоду 2026-2027 годов».

3.2. Основной задачей комиссий является оценка обеспечения готовности объектов 
к отопительному периоду.

3.3. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований по 
обеспечению готовности объектов к отопительному периоду, в соответствии с главой II 
Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Ми­
нистерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 №2234.

3.4.Число членов комиссий, включая ее председателя и заместителя председателя, 
должно составлять не менее 5 человек.

Состав комиссий утверждён постановление администрации Дзержинско- 
Тасеевского муниципального округа от 10.06.2026 №944 «О создании комиссий по прове­
дению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов».

3.5. Председатель и заместитель председателя являются членами комиссий. В 
отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 
комиссии.

3.6. Все члены комиссий при принятии решений обладают равными правами.
3.7. Председатель комиссии:
-организует работу комиссии, координирует ее деятельность;
-утверждает программу;
-проводит плановые и внеплановые заседания комиссии;
-организует ведение протокола заседания комиссии;
-имеет право решающего голоса при голосовании на заседании Комиссии при ра­

венстве голосов членов комиссии;
определяет сроки выдачи паспортов.
3.8. Члены комиссии обязаны:
- лично участвовать в заседаниях комиссии;
- соблюдать установленные комиссией ограничения на разглашение инфор­

мации;
при возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности, которая 

может привести к конфликту интересов при рассмотрении вопросов, вынесенных на рас­
смотрение комиссией, сообщить об этом до начала заседания комиссии.

3.9. Члены комиссий имеют право:
-участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых комиссией,
-выражать в письменной форме особое мнение по отдельным рассмотренным ко­

миссией вопросам;
-вносить предложения по изменению порядка деятельности комиссии.
3.10. График проведения оценки обеспечения готовности объектов к отопительно­

му периоду установлен в приложении 2 к настоящей программе.

IV. Результаты проведения оценки 
обеспечения готовности объектов к отопительному периоду

5. Результаты оценки обеспечения готовности к отопительному периоду оформля­
ются актом, который составляется не позднее 1 рабочего дня с даты завершения оценки



обеспечения готовности по форме согласно приложению 3 к Программе.
6. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:
а) объект проверки готов к отопительному периоду;
б) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения 

в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;
в) объект проверки не готов к отопительному периоду.
7. К акту прилагается заполненный оценочный лист для расчета индекса готовно­

сти к отопительному периоду 2026-2027 годов (далее -  оценочный лист), в соответствии с 
приложением 8 к настоящей программе на каждый объект оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду.

8. В рамках проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 
комиссия осуществляет оценку готовности на предмет выполнения требований, установ­
ленных правилами, и в отношении каждого объекта оценки обеспечения готовности уста­
навливает их уровень готовности к отопительному периоду (далее -  уровень готовности) 
на основании значения индекса готовности.

Индекс готовности объекта оценки обеспечения готовности к отопительному пери­
оду определяется расчетным способом с точностью до 2 знака после запятой в соответ­
ствии с формулами, установленными в оценочных листах. Уровень готовности лиц опре­
деляется как среднеарифметическое значение индексов готовности объектов оценки обес­
печения готовности.

По результатам расчета индекса готовности устанавливается:
уровень готовности «Не готов» -  если индекс готовности меньше 0,8;
уровень готовности «Готов с условиями» -  если индекс готовности меньше 0,9 и 

больше либо равен 0,8;
уровень готовности «Готов» -  если индекс готовности больше либо равен 0,9.
При наличии у комиссии замечаний к соблюдению проверяемым лицом требова­

ний по обеспечению готовности, установленных правилами, в оценочном листе указыва­
ется срок устранения выявленных замечаний.

9. В случае устранения указанных в оценочном листе замечаний комиссией, на ос­
новании уведомления об устранении замечаний лица, в отношении которого был выдан 
оценочный лист с замечаниями, не позднее 14 календарных дней со дня получения комис­
сией такого уведомления проводится повторная оценка обеспечения готовности на пред­
мет устранения ранее выданных замечаний, по результатам которой составляется новый 
акт и прилагается новый оценочный лист.

10. Срок составления Акта определяется руководителем (заместителем руководи­
теля) уполномоченного органа, образовавшего комиссию, но не позднее 02 сентября 2026, 
срок составления акта после рассмотрения уведомлений об устранении замечаний лицами, 
в отношении которых был выдан оценочный лист с замечаниями при повторной оценке не 
позднее 10.09.2026 года.

11. Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду (далее -  паспорт) 
составляется в соответствии с приложением 4 к программе и выдаётся в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания Акта в случаях, если в отношении проверяемого лица установлен 
уровень готовности «Готов», а также в случае установления в отношении проверяемого 
лица уровня готовности «Готов с условиями», если сроки устранения замечаний Комис­
сии и повторная оценка обеспечения готовности на предмет устранения ранее выданных 
замечаний выходят за рамки сроков, установленных настоящей Программой.

Сроки выдачи Паспорта готовности определяются председателем Комиссии, но не 
позднее 15 сентября 2026 года.

12. Лица, не получившие Паспорт готовности до 15 сентября 2026 года, обязаны 
продолжить подготовку к отопительному периоду посредством устранения указанных в 
оценочном листе замечаний.

13. Сводная информация о результатах оценки обеспечения готовности с указанием 
проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности размещается на официаль-



ном сайте муниципального образования Дзержинско-Тасевеский муниципальный округ в 
срок до 01 декабря 2026 года.



Приложение № 1 к программе 
проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов 
на территории ДТМО

ПЕРЕЧЕНЬ лиц 

в отношении которых, проводится оценка обеспечения готовности к 
отопительному периоду 2026-2027 годов

№
п/п Наименование организации Адрес

1 МКУ «Центр по осуществлению закупок 
Дзержинского района» в отношении 
МКД расположенных на территории 
с.Дзержинское

с.Дзержинское, ул. Красноармейская,92; 
ул. Красноармейская,94; 
ул.Белковского, 1Д; пер.Садовый,2; 
пер.Садовый, 12; ул.Детства,1; 
ул.Детства,4; ул.Детства,5; ул.Детства,7; 
ул.Детства,9; ул.Детства,8; 
пер. Свободный, 7

2 Многоквартирные дома по адресу д. Улюколь, ул. Озерная,2;ул. Озёрная, 4

3 МКУ «Тасеевское» в отношении МКД 
расположенных на территории с.Тасеево

с.Тасеево, ул.Новый Квартал,1-13; 15-23; 
ул.Мичурина,9;
ул.Краснопартизанская,22; ул.Г агарина, 
5А, 5 Б, 7; пер.Гагарина,1.



Приложение № 2 к программе 
проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов 
на территории ДТМО

Г рафик 
проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 

2026-2027 годов Дзержинско-Тасеевского МО

№
п/п

Наименование объекта Дата проведения проверки*

МКУ «Центр по осуществлению закупок 
Дзержинского района» в отношении МКД 
расположенных на территории с.Дзержинское

17.08.2026 по 09.09.2026 гг.

Многоквартирные дома по адресу
1 МКУ «Тасеевское» в отношении МКД 

расположенных на территории с.Тасеево 
(многоквартирные жилые дома 
по адресу: с.Тасеево, ул.Новый Квартал,1-13; 
15-23; ул.Мичурина,9;
ул.Краснопартизанская,22; ул.Г агарина, 5А, 5 Б, 
7; пер.Гагарина,1).



Приложение № 3 к программе 
проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов 
на территории ДТМО

Р еком ен дуем ы й  образец

АКТ____
оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов

с. Дзержинское "__ " _________ 20__г.

Комиссия, образованная_________________________________________ ,
(форма документа и его реквизиты которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения оценки обеспечения готовности 
к отопительному периоду о т ___.___ .20___ , утвержденной_________________
____________________________________________________________________________________________ ?

(фамилия, инициалы руководителя (его заместителя) уполномоченного 
органа, проводящего оценку обеспечения готовности к отопительному периоду)

с «___» _______________ 20___ г. по «___» _______________20____  г.
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении» провела оценку обеспечения готовности к отопитель­
ному периоду________________________________________________

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась 
в отношении следующих объектов оценки обеспечения готовности:

1 ) _______________________________________________________________________ ;
2) __________________________________________________________________;
3 ) _______________________________________________________________________ •

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному
периоду комиссия установила:

1. Уровни готовности объектов оценки обеспечения готовности:

п/п
Объект оценки обеспечения го­

товности
Индекс оценки 

готовности
Уровень готовности 
(готов/готов с усло­

виями/ 
не готов)

2. Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готов­
ности:

Лицо, подлежащее оценке 
обеспечения готовности

Уровень готовности 
(готов/готов с условиями/не готов)



Приложение:
1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному 

шу на л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

2. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному
периоду на л. в 1 экз.

(объект оценки обеспечения готовности)
3. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному

периоду на л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии:
(подпись) (Ф И О .)

Члены комиссии:
(подпись) (Ф И О .)

(подпись) (Ф И О .)

(подпись) (Ф И О .)

С актами оценки обеспечения готовности ознакомлен, один экземпляр 
акта получил:
« » 20 г.

(подпись) (Ф.И.О. руководителя
(его уполномоченного представите­
ля), в отношении организации кото­
рого проводилась оценка обеспече­

ния готовности к отопительному 
периоду)



Приложение № 4 к программе 
проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов 
на территории ДТМО

Рекомендуемый образец

ПАСПОРТ 
обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов

Выдан

(полное наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась оценка 
обеспечения готовности к отопительному периоду:

1 .____________________________ ;
2 .  ;

3 . _________________________________________ ;

Основание выдачи паспорта обеспечения готовности к отопительному 
периоду:

Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 
годов от_________N _________ .

(подпись, расшифровка подписи и печать 
уполномоченного органа, образовавшего комиссию по 

проведению оценки обеспечения готовности к 
отопительному периоду)



Приложение № 8 к программе 
проведения оценки обеспечения готовности 

к отопительному периоду 2026-2027 годов 
на территории ДТМО

Оценочный лист (дополнен форматом Excel) 
для расчета индекса готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены 

(технологически присоединены) к системе теплоснабжения, приобретающих тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования 
на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках, управляющих организаций, 

а также товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов, жилищно-строительных кооперативов или иных 
специализированных потребительских кооперативов при условии осуществления ими деятельности по управлению многоквартирными домами, 

а также лиц, с которыми в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации собственниками помещений 
в многоквартирном доме заключены договоры оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего 
имущества в целях надлежащего содержания и (или) ремонта внутридомовой системы отопления в многоквартирном доме, 

или председателя совета многоквартирного дома в случае, если собственниками помещений в многоквартирном доме 
не принято решение о заключении таких договоров, или муниципальными образованиями в случае, если способ управления многоквартирным домом

не выбран или выбранный способ управления не реализован

N
п/п

Обязательное требование Подтверждающий
документ

Показатель Вес показате­
ля

Наименование
показателя

Расчет показателей готовности 
(формула)

Значение (за­
полняется 
комиссией)

Замечание (в 
случае нали­
чия, с указа­
нием сроков 
устранения)

ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ ТТ _  ТГ ф А ОС
г  1 [к п р  I V ’,tiKo[[ о  теп л

+  к шш, фонд * 0 ,0 6  +  КГ£В * 

0 ,0 2  +  Кпредп * 0 ,0 5  +  

Кшан * 0 ,0 2

1 Выполнить требования, установ­
ленные частью 6 статьи 20 Феде­

- Показатель выполнения требо­
ваний Федерального закона о

0,85 К з а к о н  о тепл Кзакон о тепл — ^безопасн 0 ,8  +
тг * о о з  +  к  * 0 1 5±чрежим vy.w.7 ■ -1л.зад0ЛЖ 
+  Кучет * 0 ,0 2рального закона от 27 июля 2010 г. 

N  190-ФЗ "О теплоснабжении" 
(далее - Федеральный закон о теп­
лоснабжении) (подпункт 11.1 
пункта 11 Правил обеспечения 
готовности к отопительному пери­
оду, утвержденных приказом 
Минэнерго России от 13 ноября 
2024 г. N  2234 (далее - Правила):

теплоснабжении

1.1 Обеспечивать эксплуатацию теп­
лопотребляющих установок в со-

Документы, предусмотренные 
подпунктами 11.5.1 - 11.5.10

Показатель обеспечения экс­
плуатации теплопотребляю-

0,8 К б е зо п а с н ^безопасн — -̂ промыв 0 ,3  1 +  
Кщцр * 0 ,31  + Карм * 0 ,01  +



ответствии с требованиями без­
опасности в сфере теплоснабже­
ния, установленными статьей 23.2 
Федерального закона о теплоснаб­
жении (пункт 1 части 6 статьи 20

пункта 11 Правил щих установок в соответствии 
с требованиями безопасности

К * 0 01 + К * 0  31 +|ч отв w -w 1 |ч испыт 1

К * 0 01 +^ п ер еч ен ь  ' - w i i 
тг * n m _i
-ГУжспл/произв.инстр w.u | г
Кпа.спорт.тепл.пункг * 0 , 0 1  + I'Min

* 0 01 + К * 0 01w ,w  1 1 1^регул.темпер - 1

Федерального закона о теплоснаб­
жении)

1.1.1 Акты промывки теплопотребля­
ющей установки, проведенной в 
присутствии представителя еди­
ной теплоснабжающей организа­
ции, в зону (зоны) деятельности 
которой входит система (системы) 
теплоснабжения, установленные 
требованиями пункта 9.2.9 Правил 
технической эксплуатации тепло­
вых энергоустановок, утвержден­
ных приказом Минэнерго России 
от 24 марта 2003 г. N  115 <1> (да­
лее - Правила технической экс­
плуатации тепловых энергоуста­
новок)
(подпункт 11.5.1 пункта 11 Пра­

Показатель наличия акта про­
мывки теплопотребляющей 
установки

0,31 ^ п ром ы в Наличие - 1 
Отсутствие - 0

вил)

1.1.2 Акты о проведении наладки ре­
жимов потребления тепловой 
энергии и (или) теплоносителя (в 
том числе тепловых и гидравличе­
ских режимов) теплового пункта, 
внутридомовых сетей и теплопо­
требляющих установок, актов об 
установке и пломбировании дрос­
сельных (ограничительных) 
устройств во внутренних систе­
мах, включая элеваторы и шайбы 
на линиях рециркуляции горячего 
водоснабжения в соответствии с 
пунктом 9.3.25 Правил техниче­

Показатель наличия актов о 
проведении наладки режимов 
потребления тепловой энергии 
и (или) теплоносителя

0,31 ^ г п д р Наличие - 1 
Отсутствие - 0

ской эксплуатации тепловых энер­
гоустановок (подпункт 11.5.2 
пункта 11 Правил)

1.1.3 Акт проверки (осмотра) запорной 
арматуры, в том числе в высших 
(воздушники) и низших точках 
трубопровода (спускники) и арма-

Показатель наличия акта про­
верки (осмотра) запорной ар­
матуры и арматуры постоянно­
го регулирования

0,01 ^ а р м Наличие - 1 
Отсутствие - 0



туры постоянного регулирования 
на предмет наличия и работоспо­
собности, плотности (герметично­
сти) сальниковых уплотнений, 
наличия теплоизоляции в соответ­
ствии с проектными решениями, 
наличия соответствующих непо­
врежденных пломб, установлен­
ных теплоснабжающими и тепло­
сетевыми организациями 
(подпункт 11.5.3 пункта 11 Пра­
вил)

1.1.4 У станов ленные пунктами 2.1.2, 
2.1.3 Правил технической эксплу­
атации тепловых энергоустановок 
организационно­
распорядительные документы 
организации о назначении ответ­
ственных лиц за безопасную экс­
плуатацию тепловых энергоуста­
новок для объектов и (или) уста­
новленные пунктом 228 Правил 
промышленной безопасности при 
использовании оборудования, 
работающего под избыточным 
давлением, утвержденных прика­
зом Ростехнадзора от 15 декабря 
2020 г. N  536 <2> (далее - Правила 
промышленной безопасности), 
ответственных лиц за безопасную 
эксплуатацию оборудования под 
давлением и ответственных за 
осуществление производственно­
го контроля при эксплуатации 
оборудования на опасных произ­
водственных объектах (далее - 
ОПО)
(подпункт 11.5.4 пункта 11 Пра­

Показатель назначения ответ­
ственных лиц за безопасную 
эксплуатацию тепловых энер­
гоустановок

0,01 l̂ OTB Наличие - 1 
Отсутствие - 0

вил)

1.1.5 Акты о проведении испытаний на 
плотность и прочность (гидравли­
ческих испытаний) тепловых 
энергоустановок, включая трубо­
проводы тепловых сетей (при 
наличии) и участков тепловых 
вводов (до вводной запорной ар-

Показатель наличия актов о 
проведении испытаний на 
плотность и прочность (гид­
равлических испытаний) теп­
ловых энергоустановок, вклю­
чая трубопроводы тепловых 
сетей (при наличии) и участков

0,31 ^испыт Наличие - 1 
Отсутствие - 0



матуры) в границах балансовой 
принадлежности, оборудования 
индивидуальных тепловых пунк­
тов и внутренних систем теплопо- 
требления в соответствии с требо­
ваниями пунктов 9.8, 9.1.59 Пра­
вил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок и 
наличие записей о результатах 
проведенных испытаний в пас­
порте теплового пункта и (или) 
теплопотребляющих установок 
(подпункт 11.5.5 пункта 11 Пра­

тепловых вводов

вил)

1.1.6 Организационно­
распорядительные документы об 
утверждении перечня производ­
ственных инструкций для без­
опасной эксплуатации котлов и 
вспомогательного оборудования в 
случае эксплуатации ОПО, разра­
ботанного в соответствии с пунк­
том 278 Правил промышленной 
безопасности, и (или) перечня 
документации эксплуатирующей 
организации для объектов, не 
являющихся ОПО, разработанного 
в соответствии с пунктом 2.8.2 
Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок 
(подпункт 11.5.6 пункта 11 Пра­

Показатель наличия перечня 
производственных инструкций 
для безопасной эксплуатации 
котлов и вспомогательного 
оборудования в случае эксплу­
атации ОПО

0,01 ^перечень Наличие - 1 
Отсутствие - 0

вил)

1.1.7 Утвержденные в соответствии с 
требованиями пункта 2.2 Правил 
технической эксплуатации тепло­
вых энергоустановок эксплуата­
ционные инструкции объектов 
теплоснабжения и (или) произ­
водственные инструкции, разра­
ботанные в соответствии с пунк­
том 278 Правил промышленной 
безопасности (подпункт 11.5.7 
пункта 11 Правил)

Показатель наличия эксплуа­
тационных инструкций объек­
тов теплоснабжения и (или) 
производственных инструкций

0,01 Кэкспл/произв.инстр Наличие - 1 
Отсутствие - 0

1.1.8 Паспорта тепловых пунктов или 
копии паспортов тепловых пунк-

Показатель наличия паспортов 
тепловых пунктов и проектно-

0,01 ^паспорт.тепл.пункг Наличие - 1 
Отсутствие - 0



тов в соответствии с пунктом 9.1.5 
Правил технической эксплуатации 
тепловых энергоустановок, а так­
же проектно-техническая доку­
ментация на здание (сооружение) 
в части внутренних систем тепло­
снабжения по теплопотребляю­
щим установкам, установленным 
в здании (сооружении)
(подпункт 11.5.8 пункта 11 Пра­

технической документации на 
здание в части внутренних 
систем теплоснабжения по 
теплопотребляюгцим установ­
кам

вил^

1.1.9 Выписка из утвержденного штат­
ного расписания, подтверждаю­
щая наличие персонала, осу­
ществляющего функции эксплуа­
тационной, диспетчерской и ава­
рийной служб или договоры на 
техническое обслуживание, энер­
госервисные контракты в случае 
привлечения специализированных 
организаций для эксплуатации 
оборудования
(подпункт 11.5.9 пункта 11 Пра­

Показатель наличия персонала, 
осуществляющего функции 
эксплуатационной, диспетчер­
ской и аварийной служб или 
договоров на техническое об­
служивание, энергосервисных 
контрактов

0,01 К щ т Наличие - 1 
Отсутствие - 0

вил)

1.1.1
0

Акты или документы, подтвер­
ждающие проверку работоспо­
собности автоматических регуля­
торов температуры воды, подава­
емой в системы горячего водо­
снабжения, а также проверку 
настроечных характеристик и 
установок систем регулирования и 
(или) регуляторов температуры и 
давления теплоносителя на систе­
мы отопления и воды на системы 
горячего водоснабжения, ограни­
чения расхода сетевой воды через 
тепловой пункт в соответствии с 
пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил

Показатель наличия актов или 
документов, подтверждающих 
работоспособность автомати­
ческих регуляторов темпера­
туры воды

0,01 ^регул.темпер Наличие - 1 
Отсутствие - 0

технической эксплуатации тепло­
вых энергоустановок (подпункт 
11.5.10 пункта 11 Правил)

1.2 Обеспечивать готовность к соблю­
дению указанного в договоре теп­
лоснабжения режима потребления

Документы, предусмотренные 
подпунктами 11.5.11, 11.5.19

Показатель обеспечения со­
блюдения указанного в дого­
воре теплоснабжения режима

0,03 ^р еж п м
т/* — ту* Ф O S  
1Хрежим 14 врез 'Л - '  1
К * 0 5±чтех.готов

пункта 11 Правил



тепловой энергии (пункт 2 части 6 
статьи 20 Федерального закона о 
теплоснабжении)

потребления тепловой энергии

1.2.1 Акты осмотра объектов тепло­
снабжения и теплопотребляюших 
установок на предмет наличия 
несанкционированных врезок для 
разбора сетевой воды или потреб­
ления тепловой энергии на теп­
лопотребляющих энергоустанов­
ках, или для переключения закры­
той системы теплоснабжения на 
открытую систему теплоснабже­
ния с разбором сетевой воды или 
отступлений от проектного реше­
ния
(подпункт 11.5.11 пункта 11 Пра­
вил)

Показатель наличия актов 
осмотра объектов теплоснаб­
жения и теплопотребляющих 
установок на предмет наличия 
несанкционированных врезок

0,5 К Врез Наличие - 1 
Отсутствие - 0

1.2.2 Подписанный представителем 
теплоснабжающей организации и 
уполномоченным представителем 
потребителя тепловой энергии акт 
проверки технической готовности 
теплопотребляющей установки 
объекта к отопительному периоду, 
составленный по результатам 
анализа документов и визуального 
осмотра, с указанием выявленных 
замечаний, свидетельствующих о 
несоблюдении потребителем тре­
бований безопасной эксплуатации 
теплопотребляющих установок и 
(или) невыполнении мероприятий, 
обеспечивающих соблюдение 
указанного в договоре теплоснаб­
жения или предусмотренного 
нормативными актами режима 
потребления тепловой энергии 
(подпункт 11.5.19 пункта 11 Пра­
вил)

Показатель наличия актов про­
верки технической готовности 
теплопотребляющей установки 
объекта к отопительному пе­
риоду

0,5 К Тех.готов Наличие - 1 
Отсутствие - 0

1.3 Обеспечивать отсутствие задол­
женности за поставленные тепло­
вую энергию (мощность), теплоно- 
cm c.ii. (пункт 3 части 6 статьи 20
Федерального закона о теплоснаб­
жении)

Документы, предусмотренные 
подпунктами 11.5.12, 11.5.13

Показатель отсутствия задол­
женности за поставленные 
тепловую энергию

0,15 К задолж Кзадолж  —  К д ОГОВОр  0,05 + 
К свер  0,95

пункта 11 Правил

1.3.1 Копии заключенных договоров 
теплоснабжения и (или) договоров 
оказания услуг по поддержанию

Показатель наличия заключен­
ных договоров теплоснабже­
ния и (или) договоров оказания

0,05 Кдоговор Наличие - 1 
Отсутствие - 0



резервной тепловой мощности 
(подпункт 11.5.12 пункта 11 Пра­
вил)

услуг по поддержанию резерв­
ной тепловой мощности

1.3.2 Акт сверки расчетов за постав­
ленные тепловую энергию (мощ­
ность), теплоноситель, горячую 
воду, оказание услуг по поддер­
жанию резервной тепловой мощ­
ности по состоянию на дату про­
верки, подтверждающий отсут­
ствие задолженности, либо подпи­
санное сторонами соглашение, 
подтверждающее урегулирование 
с теплоснабжающей организацией 
порядка погашения всей суще­
ствующей задолженности 
(подпункт 11.5.13 пункта 11 Пра­
вил)

Показатель отсутствия задол­
женности либо подписанное 
сторонами соглашение, под­
тверждающее урегулирование 
с теплоснабжающей организа­
цией порядка погашения всей 
существующей задолженности

0,95 ^ с в е р Наличие - 1 
Отсутствие - 0

1.4 Организовывать коммерческий 
учет тепловой энергии, теплоноси­
теля в соответствии с требования­
ми, установленными статьей 19 
Закона о теплоснабжении (пункт 4 
части 6 статьи 20 Федерального

Документы, предусмотренные 
подпунктами 11.5.14, 11.5.15

Показатель организации ком­
мерческого учета тепловой 
энергии, теплоносителя

0,02 ТСучет
ТУ* — ТУ* * л С 114 учет 14 провер. уз. уч
К * 0 5±члровер.кип

пункта 11 Правил

1.4.1 Акты периодической проверки 
узла учета, составленные в соот­
ветствии с пунктом 73 Правил 
коммерческого учета, утвержден­
ных постановлением Правитель­
ства Российской Федерации от 18 
ноября 2013 N  1034, акты разгра­
ничения балансовой принадлеж­
ности (подпункт 11.5.14 пункта 11 
Правил)

Показатель наличия акта про­
верки узла учета

0,5 ^провер.уз.уч Наличие - 1 
Отсутствие - 0

закона о теплоснабжении)

1.4.2 Акты проверки контрольно­
измерительных приборов в тепло­
вом пункте, с обязательным ука­
занием заводских номеров, отмет­
ки о наличии паспортов кон­
трольно-измерительных приборов 
(подпункт 11.5.15 пункта 11 Пра­
вил)

Показатель наличия актов про­
верки контрольно­
измерительных приборов в 
тепловом пункте

0,5 ^провер.ю ш Наличие - 1 
Отсутствие - 0

2 В случае эксплуатации жилищного 
фонда обеспечить выполнение 
требований Правил и норм техни-

Документы, предусмотренные 
подпунктами 11.5.16, 11.5.17

Показатель выполнения Пра­
вил и норм технической экс­

0,06 К Шш.фонд
ТГ -  т у  * г\ п  л.
14 жил. фонд 14 контур 'Л '
Кдез,ш ф * П-3

пункта 11 Правил плуатации жилищного фонда



2.1

ческой эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных постановле­
нием Госстроя Российской Феде­
рации от 27 сентября 2003 N  170 
<3> (далее - Правила и нормы тех­
нической эксплуатации жилищно­
го фонда) (подпункт 11.2 пункта 11 
Правил)

Акт выполненных работ по подго­
товке к отопительному периоду 
теплового контура здания в соот­
ветствии с требованиями пункта 
2.6.10 Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда 
(подпункт 11.5.16 пункта 11 Пра­
вил)

Показатель выполнения работ 
по подготовке к отопительно­
му периоду теплового контура 
здания

0,7 ^контур Наличие - 1 
Отсутствие - 0

2.2

Акты о проведении дезинфекции 
систем теплопотребления с от­
крытой схемой теплоснабжения и 
горячего водоснабжения в соот­
ветствии с пунктом 5.2.10 Правил 
и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда, санитарных 
правил и норм СанПиН 1.2.3685-

Показатель наличия актов о 
проведении дезинфекции си­
стем теплопотребления с от­
крытой схемой теплоснабже­
ния и горячего водоснабжения 
актов о результатах отбора 
проб воды из системы

0,3 ^дезп н ф Наличие - 1 
Отсутствие - 0

2 1  "Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению без­
опасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды оби­
тания", утвержденных постанов­
лением Главного государственно­
го санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 N  2 <4> 
(далее - СанПиН 1.2.3685-21), и 
акты о результатах отбора проб 
воды из системы на соответствие 
требованиям СанПиН 1.2.3685-21, 
оформленные аккредитованной 
лабораторией (подпункт 11.5.17 
пункта 11 Правил)

3 Обеспечить выполнение требова­
ния, предусмотренного пунктом 11 
Правил пользования газом и 
предоставления услуг по газо­
снабжению в Российской Федера­
ции, утвержденных постановлени­
ем Правительства Российской Фе­
дерации от 17 мая 2002 г. N  317, в 
части обеспечения безопасности 
при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартир- 
ного газового оборудования при 
предоставлении коммунальной 
услуги по газоснабжению 
(подпункт 11.3 пункта 11 Правил)

Для лиц, указанных в подпунктах 
1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия 
акта обследования дымовых и 
вентиляционных каналов много­
квартирных домов перед отопи­
тельным периодом, копия дей­
ствующего договора о техниче­
ском обслуживании и ремонте 
внутридомового газового обору­
дования в многоквартирном доме 
(пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)

Показатель обеспечения без­
опасности при использовании 
и содержании внутридомового 
и внутриквартирного газового 
оборудования при предостав­
лении коммунальной услуги по 
газоснабжению

0,02 ^ г а з К газ — К ды м вент ^-5 +  К д о -
_ * 0 Sгов.тех.обсл

3.1 Показатель наличия акта об­
следования дымовых и венти­
ляционных каналов много­
квартирных домов перед ото­
пительным периодом

0,5 ^ды м .вент Наличие - 1 
Отсутствие - 0

3.2 Показатель наличия действу- 0,5 Кдогов.тех.обсл Наличие - 1



ющего договора о техническом 
обслуживании и ремонте внут- 
ридомового газового оборудо­
вания в многоквартирном доме

Отсутствие - 0

4 Обеспечить выполнение в уста­
новленные сроки предписаний, 
влияющих на надежность работы в 
отопительный период, выданных 
федеральным органом исполни­
тельной власти государственного 
энергетического надзора, феде­
рального государственного надзо­
ра в области промышленной без­
опасности, федеральными органа­
ми исполнительной власти в сфере 
обороны, обеспечения безопасно­
сти, государственной охраны, 
внешней разведки, мобилизацион­
ной подготовки и мобилизации, 
исполнения наказаний (их подраз­
делениями) (в случаях, предусмот­
ренных пунктом 2 части 1 статьи 
4.1 Федерального закона о тепло­
снабжении и абзацем вторым 
пункта 2 статьи 5 Федерального 
закона от 21 июля 1997 г. N  116- 
ФЗ "О промышленной безопасно­
сти опасных производственных 
объектов" (далее - Федеральный 
закон о промышленной безопасно­
сти), об устранении нарушений 
требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 
2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53,
9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20,
9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 
10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил тех­
нической эксплуатации тепловых 
энергоустановок, пунктов 394, 396 
- 399, 403 Правил промышленной 
безопасности (подпункт 11.4 пунк­
та 11 Правил)

Справка, представленная феде­
ральным органом исполнительной 
власти государственного энерге­
тического надзора, федерального 
государственного надзора в обла­
сти промышленной безопасности, 
федеральными органами исполни­
тельной власти в сфере обороны, 
обеспечения безопасности, госу­
дарственной охраны, внешней 
разведки, мобилизационной под­
готовки и мобилизации, исполне­
ния наказаний (их подразделени­
ями) (в случаях, предусмотренных 
пунктом 2 части 1 статьи 4.1 Фе­
дерального закона о теплоснабже­
нии и абзацем вторым пункта 2 
статьи 5 Федерального закона о 
промышленной безопасности), в 
комиссию по оценке готовности к 
отопительному периоду 
(подпункт 11.4 пункта 11 Правил)

Показатель выполнения пред­
писаний, влияющих на надеж­
ность работы в отопительный 
период

0,05 Кпредп Наличие - 1 
Отсутствие - 0

Не запол­
няется

5 Обеспечить выполнение плана 
подготовки к отопительному пери­
оду, предусмотренного пунктом 3 
Правил, и составленного с учетом 
пункта 11.1 Правил технической

План подготовки к отопительному 
периоду (пункт 3 Правил)

Показатель наличия утвер­
жденного плана подготовки к 
отопительному периоду

0,02 Кплан Наличие - 1 
Отсутствие - 0



эксплуатации тепловых энерго­
установок (подпункт 11.5 пункта 
11 Правил)


